Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

Nowy Targ, dnia 17.06.2026r.
NK.903.31.5.2026

Spétka Wodociagowa przy Wspélnocie
Urbarialnej w Zubrzycy Dolnej
34-484 Zubrzyca Dolna 245

DECYZJA 211/2026

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust. 1 pkt 1, art.12, art. 27 ust. 1 i art.37 Ustawy z dnia 14 marca
1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416, z pdzn. zm.), art.104, 108
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2025r., poz. 1691) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw (Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz §21 ust.1 pkt 3 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294, z pdzn. zm.); oraz po otrzymaniu informacji o przekroczeniu od
Podhalaniskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Nowym Targu, Zespét Laboratoriéw
Badawczych Laboratorium Higieny Komunalnej 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6 z badan
prébek wody nr 4027/z1/26 z dnia 17.06.2026r. pobranych w dniu 16.06.2026r. z wodociagu
publicznego Zubrzyca Dolna

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

l. Stwierdza:

- brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Zubrzyca Dolna
z uwagi na przekroczona wartos¢ parametru:

Budynek prywatny, 34-484 Zubrzyca Dolna 245:

Liczba bakterii grupy coli - 25 jtk/100ml (dopuszczalna wartosé O jtk/100ml),

Liczba Escherichia coli - 25 jtk/100ml (dopuszczalna wartosc¢ 0 jtk/100ml).

- woda moze byc¢ uzywana do prac porzadkowych, sanitarnych (sptukiwanie toalet) i dziatah
p/pozarowych.

Il. Nakazuje:

1. Zapewnienie przez przedstawiciela wskazanego wodociaggu zastepczych punktoéw poboru
wody o prawidtowe] jakosci.

2. Poinformowanie konsumentéw zaopatrywanych w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi z wodociagu publicznego Zubrzyca Dolna o braku przydatnosci wody do spozycia.

3. Przekazanie do tut. Inspektora Sanitarnego informacji o ewentualnej przyczynie niezgodnosci
z wymaganiami i podjetych dziataniach naprawczych majacych na celu zapewnienie nalezytej
jakosci dostarczanej wody oraz poinformowac na biezgco tut. Inspektora o ewentualnych
zmianach w zaplanowanych dziataniach.

4. Przedtozenie Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu po
zakonczeniu dziatah naprawczych wynikdw badan jakosci wody potwierdzajace
doprowadzenie jakos$ci wody z wodociggu publicznego Zubrzyca Dolna do wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - w terminie do 01.07.2026r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 6 | 34-400 Nowy Targ

+48 18 266-29-14, +48 18 266-31-65
psse.nowytarg@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-14950-82247-EDADJ-31



Decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci na podstawie art.108 Kodeksu
postepowania administracyjnego, z uwagi na bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikéw wody.

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw ,nadzoér nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi sprawuja organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnych na zasadach okreslonych w przepisach o
Panstwowej Inspekgji Sanitarnej". W ramach wewnetrznej kontroli przeprowadzono badanie wody z
wodociagu publicznego Zubrzyca Dolna. W dniu 17.06.2026r. wptyneta do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu informacja o przekroczeniu z badan prébek wody nr
4027/21/26 wykonanych przez Podhalanski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta [l w Nowym Targu
Zespot Laboratoriow Badawczych Laboratorium Higieny Komunalnej 34-400 Nowy Targ, ul. Jana
Kazimierza 6. Probke poddano badaniu laboratoryjnemu, ktére wykazato przekroczenie
dopuszczalnego parametru mikrobiologicznego:

Budynek prywatny, 34-484 Zubrzyca Dolna 245:

e liczba bakterii grupy coli - 25 jtk/100ml (dopuszczalna wartos$c O jtk/100ml),
e liczba Escherichia coli - 25 jtk/100ml (dopuszczalna wartosc O jtk/100ml),

Jest to niezgodne z zatgcznikiem 1 C do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Na podstawie § 3 wyzej wymienionego
rozporzadzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do uzycia, jesli jest wolna od mikroorganizmoéw
chorobotwdérczych i pasozytow w liczbie stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz
nie wykazuje agresywnych wtasciwosci korozyjnych. Podmioty odpowiedzialne za jako$é wody
podejmuja wszelkie dziatania, aby woda spetniata wymagania okreslone dla parametrow
wskaznikowych okreslonych w czesci C zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wtasciwy panstwowy inspektor sanitarny na
podstawie sprawozdania, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan z wtasnych badan jakosci
wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, z wykonania badan
jakosci wody realizowanych wedlug ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu oraz sprawozdan
przekazywanych przez podmioty wykonujace badania jakosci wody w laboratoriach, o ktérych mowa
w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza brak przydatnosci wody do
spozycia - w przypadku przekroczenia parametréw mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest
niezdatna do uzycia, a jej jakos¢ zagraza zdrowiu konsumentdw - z jednoczesnym wskazaniem, po
przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw, czy woda moze by¢
wykorzystywana do innych celéw niz do spozycia przez ludzi.

Stwierdzenie obecnosci bakterii grupy coli i Escherichia coli w badanej probce wody moze swiadczy¢
0 zanieczyszczeniu wody $ciekami, gleba lub gnijacym materiatem roslinnym. Obecnos¢ tych bakterii
w wodzie moze wskazywac réwniez na btedy w jej obréobce lub dystrybucji - wtérne
zanieczyszczenie, mozliwos$¢ tworzenia biofilmu, nieodpowiednie jej uzdatnienie, nadmierng
zawarto$¢ substancji odzywczy w uzdatnionej wodzie. Jest to wskaznik zanieczyszczenia katowego
wody, wystepuja w znacznej liczbie w odchodach ludzkich i zwierzecych, w $ciekach,

w zanieczyszczonej katem wodzie i glebie. Ich obecno$é w wodzie do picia to dowéd niedawnego
skazenia wody odchodami. Bakterie te moga wywotywac zatrucia pokarmowe, zespoty
hemolityczno-mocznicowego, zakazenia uktadu pokarmowego, zakazenia uktadu moczowego,
zakazenia drog oddechowych, moga prowadzi¢ do infekcji skérnych.
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Na podstawie art. 12 ust.1 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu petnigc nadzér
nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zobowiazat Spétka Wodociagowa przy
Wspdlinocie Urbarialnej w Zubrzycy Dolnej, 34-484 Zubrzyca Dolna 245 do zapewnienia poprawy
jakosci wody i podjecia skutecznych dziatan naprawczych w zakresie okre$lonym w pkt. 2 decyzji
raz majac na uwadze ww. okolicznosci sprawy zakazat uzywania wody z ww. wodociggu do
spozycia.

W tym okresie osoby korzystajace do tej pory z wody czerpanej z wodociagu winny mieé¢
Zapewnione zastepcze Zrédfa wody o odpowiedniej jakosci zdrowotne;j.
Woda z wodociagu nadaje sie do celéw gospodarczych, lecz nie nalezy dopusci¢ jej do spozycia.

W zwiazku z tym, ze obecno$é ww. zanieczyszczen stanowi zagrozenie dla zdrowia i zycia jej
uzytkownikéw Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu na podstawie art.108
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego obowiazkom okreslonym
wpkt. 1, 2, 3 niniejszej decyzji nadat rygor natychmiastowej wykonalno$ci.

Majac powyzsze na uwadze, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

w Nowym Targu
ry p- = A
2 lp. mﬁm Skn :rek
mgr inz! Jolanta Bakglarz

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Paistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego

w Krakowie, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw. Odwotanie powinno by¢ wniesione za poérednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6, 34-400
Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do whniesienia odwotania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak bedzie
mozliwosci weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarzenia decyzji do sadu
administracyjnego.

3. W razie niewykonania obowiazku w terminie ustalonym w decyzji, Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, zastosuje $rodki egzekucyjne przewidziane w ustawie z dnia 17
czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268, z pézn.
zm.).

Otrzymuja:
Adresat

1

2. Gmina Jabtonka

3. Sekcja ND

4. SekcjaNZ

5. aawyk. KK. tel.182663165 wew.224
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